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Estade da Paraiba
Poder Judicirio
# Tribunal de Justica

PEDIDO DE CONTRATACAO RSPV

(Ver. 00)

Unidade requisitante: GERENCIA DE ENGENHARIA

Responsével pela requisi¢cdo: RICARDO ALEXANDREDEOLIVEIRA LIMA

‘Telefone (s): (83) 3216-1460 / 1591

CTREUNETDEHISTCADA DA

Codigo: w

E-mail: ricardoalexandre.lima@gmail.com / vitoriotrocolli@tpt jus.br b 5- s\,

DESCRICAO DO OBJETO*

'OBJETO: (%)

| Contratacdo de empresa especializada para fornecimento e instalagdo de 02
| (dois) equipamentos de refrigeragdo do tipo Chiller Condensacdo a Ar, com
capacidade efetiva de 142,2 TR, cada, incluindo acessérios, equipamentos,
componentes, desinstalagdo e remocdo dos existentes, em conformidade com
as Normas de Climatizagao.

Destinado ao Férum Affonso Campos, localizado na Rua Vice-Prefeito Anténio
de Carvalho Souza, s/n, Bairro Liberdade, Campina Grande/PB.

JUSTIFICATIVA: (*)

P

ambientes, garantindo melhores condi¢des de trabalho aos servidores,
magistrados e jurisdicionados que utilizam o Férum da Comarca de Campina
Grande/PB, através da aquisicdo e instalacdo dos materiais especificados a
seguir, conforme projeto de climatizagdo, em anexo, constante no processo
administrativo n? 375.326-3, em virtude dos. existentes nac atenderem as
necessidades atuais do edificio. Solicitada pela Geréncia de Engenharia, o Eng.
Mecanico, Pedro jorge Corker Freire. 2m 09/11/2015, relata que a troca dos
Chillers esta dentre as solucdes prei-ostas para melhoria na climatizagdo do
prédio mencionado, a empresa res;-onsdvel 38 época pela manutencao do
sistema de climatizacdo do refericc prédio, elaborou Laudo Técnico em
112/11/2015 e Informagao Técnica =m 26/11/2015, sugerindo aquisicbes de
i Chillers, entre outras, em razdc ¢z inviabilidade do sistema, devido sua
tcondicdo de vida (til, desgaste usual e uso continuo. Estas informacdes
mencionadas constam nos processos n?% 369.582-4 (apensos: 365.422-2,
304.197-2 e 292.628-8}. Por fim, ressalva-se que esta serd a primeira etapa do
processo de modernizacdo do sistema de refrigeracdo do Férum Affonso
Campos, incluindo, apenas, fornec:rmento e instalagdo de Chillers, valvulas de
controle e de balanceamento, diziuntores, cabos e outros componentes ou
acessdrios conforme relacdo a seguii.

Justifica-se na necessidade de aprimorar o sistema de climatizagdo, dos .

'ESPECIFICACOES
OBJETO: (¥)

ITEM | DESCRICAO UNID. | QTDE.

Desinstalacao de 02 (dois) Chillers de 120 TR
existentes {(modelo CGAB - fabricante
TRANE) e remocdo da coberta da edificagdo
1 {equivalente ao 62 pavimento, altura de un 2
20,0m), através de guindaste apropriado, -
colocando-os no estacionemento do Férum,
em local indicado pela fiscalizagao.
Fornecimento de resfriador ae liquido, tipo
Chiller, com capacidade ei:tiva de 142,2
tonelada de refrigeracao ¢ condensagao
2 ar, conforme projeto e especificacao un 2
{MODELO DE REFERENCi2 RCU 140SAZ4A).
Fabricacao Hitachi, Carr.zi, York, Trane ¢
equivalente. :
Instalacdo de Chillers n:i eniierta da

3 edificacdo (equivalente ac 62 pavimento, un 2

altura de 20,0m), através Jye'guindaste
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apropriado. Instalacdo dos Chillers com
fechamento hidréulico, ferhamento elétrico,
Instaiagéo hldraulica do Chiilar, interligacdes
elétricas enti& os politos de forcas e o
Chiller, “Start up” de todos os equipamentos,
TAB - Testes, Ajustes e Bainnceamento de
todos os sistemas, e Com

Fornecimento e instalagdo <= vaivula de
controle propercional, cor-farme projeto e
especificacao.

un

11

Fornecimento e instalacio de vaivula de
balanceamento, conforme projeto e
especificacdo.

un

11

Fornecimento e instalacac de termostato
proporcional programave! a ser instalado no
quadro elétrico, conforme projeto e
especificacao.

un

11

Fornecimento e instalagdo de Tubo de aco
galvanizado @ 1/2" DIN 2440 com isolamento
em poliestireno com dupla camada e
protecao mecanica, conforme projeto e
especificagao,

Fornecimento e instalagao de Tubs de ago
galvanizado @ 4" DIN 2440, com isolamento
em poliestireno com dugle camada e
protecdo mecanica, conferme projeto e
especificacao.

15

Fornecimento e instalagi:c cie termémetro
tipe capela 1/27, (BSP), coit: rosca externa
Caixa em latdo polido ou duraluminio
anodizado na cor ouro com gradua¢ao em
°C. tubo de imersao em latdo duro Capitar
de vidro, conforme proj:to e especificagao.

un

10

Mandmetro para dgua geiada com glicerina
de 0 a 10kgf/cm?, conferine projeto e
especifica¢ao.

un

11

Fornecimento e instalagao de vaivulas tipo
esfera de 1/2" para instalagao dos
mandmetros nos chillers, conforme projeto e
especificagao.

un

12

Fornecimento e i nqtalac;ao de valvulas tipo
borboieta de 4" para bloqueio des
resfrizdores de ilqmdo ronforme projeto e
especificacao.

un

13

Fornecimento e instalacdc de chave de fluxo
de agua {flow swith) para intertravamento

dos resfriadores de Ilqu.do conforme projeto
e especificacdo.

un

14

Fornecimento e instala¢i~ ¢e purgador de ar
na ceniral de dgua gelaua, conforme projeto
e especificagdo.

un

15

Fornecimento e instalacio de conjunto de
amortecedores de vibracdo tipe mola a ser
instalado naos resfriadosss e liquido
conforme distribuicdo oe paso informado no

un

catalogo do fabricante.
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CONTRATO

| FISCALIZACAO (*)
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16

cee e bt

Fornecimento de infraestrutura e interiigagdo
de rade elétricafpara aliinentacde dos chillers
a partir do quadiv de foroa existente
(Disjuntores;t-abos, ¥ Sotror alhas e
eletrodutos).

un

17

Substituigao do isolamento em peliestireno
com dtipla camada-e protegio mecanica para
tubulacdo de @ 4" na central de dgua gelada
na coberta da edificacao, conforme projeto e
especificacio.

60

18

espeaflcac;ao

Substituigao do lsolamentG em pollestqreno

com dupla camada e protegao mecanica para
tubulacdo de @ 5" na central de dgua gelada
na coberta da edificacdo, ¢onforme proleto e

40

VALORESTIMADODO |

| Geréncia de Engenharia

LOC3| e data JOBO Pessoa, 30 de mar(;o de 2017

éAssmatura // y e L

Eng. Ricardo Alexandre de Oliveira Lima
Gerente de Engenharia

Ciente e de acordo;
CAutue-se,

A Geréncia de
prividéncias g
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